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PRESEDINTE Ne 19 35 gin25.022013

CLARIFICARE LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ANEXATA ANUNTULUI DE
PARTICIPARE NUMARUL 141476 DIN 16.01.2013 PUBLICATA iN SEAP PENTRU
PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA AVAND CA
OBIECT: SERVICII DE PROIECTARE PENTRU LUCRARI DE INTERVENTIE IN VEDEREA

CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ZALAU
PENTRU IMOBILELE SITUATE PE STR. SIMION BARNUTIU NR.67, STR.
DUMBRAVA NR. 58 SI 60

Avénd in vedere solicitarile de clarificari depusd de un operator economic, precizém urmétoarele:

Solicitare 1:
Audit energetic
Va rugéim s& ne precizali dacd existd un audit energetic deja elaborat pentru corpurile de clédiri aflate in
discufie si dacd poate fi pus la dispozifia ofertanilor, in conditiile in care la punctul 7. Structura echipel de proiect, al
Caietului de sarcini - Tema de Proiectare, se menfioneazé: ,...In acest sens, beneficiarul - va preda proiectantului
auditul energetic al cladirilor: .."

Raspuns 1:
la aceastd daté auditul energefic este in curs de elaborare, urménd a fi pus la dispozifia
proiectantului, conform punctului 7 litera b, din Caietul de sarcini.

Solicitare 2:

Instalafiile termice, electrice si sanitare

Va solicitdm s& ne specificafi lucrarile de instalafii care trebuie cuprinse in Oferta, inclusiv necesitatea
inlocuirii unor centrale termice, precurn si cerinte pentru sistemul de ventilafie.

Raspuns 2:

Lucrérile de instalafii, necesare a fi executate vor fi stabilite in cadrul auditului energetic.

Solicitare 3:

Centrale termite

V4 solicitém s& ne comunicali dacé trebuie cuprinse in Oferta redimensionarea unor centrale termice pe gaz
sau pe surse alternafive.

Raspuns 3:

Lucrérile de instalafii, necesare a fi executate vor fi stabilite in cadrul auditului energetic.
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Solicitare 4:
Refele exterioare de canalizare pluviala
Va solicitdm s& ne comunicai data trebuie cuprinse in Oferta retele exterioare de canalizare pluviala.

Raspuns 4:

Retele de canalizare pluvial& nu fac obiectul acestor servicii de proiectare.

Solicitare 5:

Lucréri la acoperisuri

Va solicitam s& ne comunicafi dacd trebuie cuprinse in ofertd lucréri de reparafii la acoperisuri.

Raspuns 5:

Lucrérile la acoperisurile corpurilor de clédiri, cuprinse in Caietul de sarcini, vor fi stabilite prin
auditul energetic elaborat pentru aceste corpuri.

Solicitare 6:

Starea actuald a cladirii

Va solicitdm sa ne prezentafi un raport privind starea actuald a cladirii, stadiul renovérilor recente, gradul de
deteriorare a pérfii de instalafii sanitare, termice si electrice.

Raspuns 6:

Starea actuald a cléadirilor este acceptabild, urmand ca prin auditul energetic s fie stabilite solufii
de reabilitare termicd a anvelopei si a instalafiilor la aceste cladiri.

PRESEDINTE,
Tiberiu Marc

BAF/Tiaran lopela-fning




	Page 1
	Page 2

